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LEGIONELLAPREVENTIE BIJ EVENEMENTEN

 

Mensen kunnen ernstig ziek worden door het inademen van legionellabacteriën. De legionellabacterie kan zich 

verspreiden op plaatsen waar waterverneveling plaats vindt. Dit risico geldt voor zowel vaste als tijdelijke 

watervoorzieningen.  

 

Wanneer is legionellapreventie nodig?  

Legionella kan bij een gunstige temperatuur groeien in 

waterinstallaties. Als het water uit deze installatie 

wordt versproeid (bijvoorbeeld door te douchen of via 

fonteinen) of door lucht in het water te brengen 

(bubbelbaden) kan de legionellabacterie via hele kleine 

druppeltjes (aerosolen) in de lucht komen en worden 

ingeademd.  

 

Prioritaire locaties 

Legionellapreventie is verplicht voor 

leidingwaterinstallaties van ‘prioritaire’ locaties, zoals 

campings, bungalowparken, zwembaden en hotels. Een 

risicoanalyse en beheersplan voor legionellapreventie 

op deze locaties moet zijn opgesteld door een 

BRL6010-gecertifcieerd bedrijf: zie de website van de 

Rijksoverheid voor meer informatie.  

 

Overige waterinstallaties  

Voor sommige waterinstallaties vindt het RIVM 

legionellapreventie vanuit het volksgezondheidsrisico 

noodzakelijk, maar ontbreken hiervoor landelijke eisen 

voor het uitvoeren van legionellapreventie. Deze 

waterinstallaties worden wel gevuld met leidingwater 

maar vallen niet onder de regelgeving voor 

leidingwater en ‘prioritaire locaties’. Om te voorkomen 

dat bezoekers en medewerkers van het evenement 

ernstig ziek worden door legionella is het uitvoeren van 

legionellapreventie verplicht bij de volgende risicovolle 

waterinstallaties: 

• sproeiende waterinstallaties in een (half)overdekte 

ruimte, bijvoorbeeld een fontein in een 

festivaltent of sproeisystemen voor afkoelen 

publiek; 

• mistsystemen in een (half)overdekte ruimte, 

bijvoorbeeld een watervernevelkanon of 

mistsysteem voor terrasverkoeling onder een 

luifel; 

• bubbelbaden die niet in een badinrichting staan, 

bijvoorbeeld op een muziekfestival 

 

 

Verantwoordelijkheden 

De evenementenorganisator is eindverantwoordelijk 

voor het uitvoeren van legionellapreventie bij de 

vernevelende waterinstallaties. 

• Maak een risicoanalyse en voer het beheersplan 

uit, tenzij er een overeenkomst is waarin de 

verantwoordelijkheid op een andere wijze is 

vastgelegd. Er kan bijvoorbeeld met de verhuurder 

van de waterinstallatie/-voorziening een 

overeenkomst zijn waarbij het onderhoud, 

inclusief legionellapreventie, de 

verantwoordelijkheid is van de verhuurder. De 

verhuurder kan in dat geval aan de organisator 

en GGD laten zien welke (beheers)maatregelen 

worden genomen; 

• Ga bij de uitbesteding van legionellapreventie aan 

een verhuurder of wateradviesbedrijf vóór en 

tijdens het evenement na dat de 

legionellapreventie wordt uitgevoerd. 

Maatregelen voor aanvang evenement 

Op de website van het RIVM staan bij 

legionellapreventie de maatregelen die genomen 

moeten worden voor aanvang van het evenement en 

ook de maatregelen voor tijdens het evenement:  

• Zijn er aanvullende specifieke eisen voor 

legionellapreventie opgenomen in de 

evenementenvergunning van de gemeente? Voer 

deze dan uit; 

•  Zorg dat de aanleg en het gebruik van de tijdelijke 

leidingwaterinstallatie voldoet aan 

het Waterwerkblad 1.4H en aan de 

aansluitvoorwaarden van het drinkwaterbedrijf; 

• Ga na of de leidingwaterinstallatie ook aan 

andere Waterwerkbladen moet voldoen. 

• Afwijkingen zijn alleen toegestaan op basis van een 

risicoanalyse en in overleg met het 

drinkwaterbedrijf. 

 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/legionella
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/vraag-en-antwoord/bedrijf-voorkomen-legionella#:~:text=U%20moet%20een%20risicoanalyse%20laten,maken%20door%20een%20gecertificeerd%20bedrijf.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/vraag-en-antwoord/bedrijf-voorkomen-legionella#:~:text=U%20moet%20een%20risicoanalyse%20laten,maken%20door%20een%20gecertificeerd%20bedrijf.
https://www.rivm.nl/landelijk-centrum-hygiene-en-veiligheid-lchv/lchv-richtlijnen/legionellapreventie
https://www.infodwi.nl/waterwerkbladen
https://www.infodwi.nl/waterwerkbladen
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• In de paragrafen 5.9.1 Tijdelijke 

leidingwaterinstallaties en 5.9.2 Andere 

watervoorzieningen en -installaties van de 

hygiënerichtlijn voor evenementen zijn hiervoor 

normen opgenomen.  

Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 

Als organisator bent u verantwoordelijk voor het 

naleven van de Hygiënerichtlijn voor Evenementen. 

Kijk voor de volledige richtlijn die het Landelijk 

Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft opgesteld op de 

website van het RIVM. 

 

 

Colofon 

 
Dit is een uitgave van GHOR Amsterdam-Amstelland,  

onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-

Amstelland en de GGD Amsterdam.  

 

Meer informatie:  

GHOR Amsterdam-Amstelland 

evenementenadvies@ghorasd.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen#591-tijdelijke-leidingwaterinstallaties
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen#591-tijdelijke-leidingwaterinstallaties
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen#592-andere-watervoorzieningen
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen#592-andere-watervoorzieningen
http://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen
mailto:evenementenadvies@ghorasd.nl
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